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16А

ТЭН - 3х3 кВт

К блоку управления АП-1

К блоку управления АП-1

Датчик
температуры

L3

ТЭН3

L2

L1

ТЭН1
3 кВт

к сети 380 В

УЗО 
25 А, 30 мА

KM1

QF2

ТЭН2
3 кВт

3 кВт

QF1

  Блок управления 
   нагревателями 
Схема электрическая
  принципиальная

ТЭН заземлять медным проводом диаметром не менее 2,5 мм

АП-1 01.03.005 Э3

Провод ПВС 3х1


